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1. Краткое описание ТРУ
 

 
2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики
 

Техническая спецификация  
 
Техническая поддержка трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ  
Перечень оборудования подлежащего технической поддержке 
1. Трансформаторы 10/0,4кВ 3150кВА – 4шт. 
2. Ячейки 10кВ – 10шт. 
3. Ячейки 0,4кВ – 4шт. 
4. 12 кабельные линии 10кВ (АПвВнг(в)-10LS1х95) от ячейки 10кВ до трансформаторов – 300м. 
5. ШОТ №1; №2 
Состав услуги: 
• Техническое обслуживание. 
• Измерения и испытания оборудования согласно ПТЭ, ПУЭ и инструкции ППР АО «Казахтелеком». 
• Диагностика при проявлении неисправности. 
• Ремонтно-восстановительные работы по результатам диагностики. 
• Расходные материалы и запчасти, используемые при проведении технического обслуживания 
• Чистка уборка всех шин, шкафов, коммутационной аппаратуры. 
 
В стоимость услуги не включается: 
• Запасные части и принадлежности, используемые при выполнении ремонтных работ; 
 
При осмотрах и проверках ТП и КЛ следует определять: 
1. Техническое состояние элементов строительных конструкций ТП, шкафов, площадок обслуживания, ограждений, заземляющих
устройств, запорных и блокировочных устройств, приводов коммутационных аппаратов, наличие и состояние диспетчерских и
предупредительных надписей, плакатов. 
2. Температуру трансформаторов и корпусов силовых трансформаторов, необычный гул, потрескивания в трансформаторах. 
3. Состояние изоляции и контактных соединений электрооборудования (наличие трещин, сколов, следов перекрытия изоляции и
перегрева контактов) 
4. Результаты осмотров, проверок ТП и КЛ вносятся в оперативный журнал 
5. Измерения токовой нагрузки должны проводиться, как правило, на каждой фазе вводов 0,4 кВ силовых трансформаторов и
отходящих линий электропередачи (при необходимости и в нулевом проводе). При разнице значений тока по фазам более 20 %
следует наметить мероприятия по выравниванию нагрузки отдельных фаз. 
6. На шинах 0,4 кВ ТП следует измерять фазные и линейные напряжения. При необходимости измеряются фазные напряжения у
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Наименование Значение
Номер строки 7132 У
Наименование и краткая
характеристика

Услуги по техническому обслуживанию электрического, электрораспределительного/регулирующего
оборудования и аналогичной аппаратуры

Дополнительная
характеристика Восточное РО_Закуп услуги по технической поддержке транформаторной подстанции 10/0,4 кВ

Количество 1.000
Единица измерения -

Место поставки КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.
1-я мая, д.325

Условия поставки -
Срок поставки С даты подписания договора по 12.2019
Условия оплаты Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%
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наиболее удаленного от ТП потребителя. 
7. Измерения уровня тока короткого замыкания или сопротивления цепи "фаза-нуль", отходящих от ТП линий 0,38 кВ, должны
выполняться для выбора или уточнения уставок автоматических выключателей или плавких вставок предохранителей 0,4 кВ. 
8. Проверка чередования фаз при необходимости изменения. 
 
Результатом сервисного обслуживания является: 
• Протокола испытаний ТП и КЛ. 
• Отчет, содержащий перечень выявленных проблем, перечень устранённых проблем, рекомендации по дальнейшей эксплуатации; 
• своевременное выявление и ликвидация неисправностей до того, как они вызвали более серьёзное повреждение; 
• своевременное обнаружение факторов, относящихся к эксплуатации оборудования, которые могут привести к неисправностям ТП
и КЛ, аварийным остановам. 
 
Требования к сервисной компании 
 
• Специалисты потенциальных поставщиков должны иметь допуск по электробезопасности не ниже 4-й группы (обязательно
приложить копии удостоверения по электробезопастности).  
• Потенциальный поставщик должен оснащена СНЧ-установкой (генератор сверхнизкой частоты до 0,1 Гц) для испытания
кабельных линий из сшитого полиэтилена 10 кВ (обязательно предоставить копию документа подтверждающие, что применяемое
средство измерения прошла поверку и не была просрочена). 
• Потенциальный поставщик должен предоставить гос. лицензию II категории, которая позволяет заниматься деятельностью
связанной с электромонтажными работами (обязательно приложить скриншот гос. лицензии или ссылку на лицензию). 
• Потенциальный поставщик обязан экстренно отреагировать и физически начать устранять проблему в случае возникновения
аварийной ситуации на данном оборудовании и принять все необходимые меры по устранению аварии до окончания гарантийного
срока. Затраты на запчасти не включенные в договор в случае ремонта будут закупаться отдельно и меняться в рамках тех.
поддержки. 
• Потенциальный поставщик обязан оказывать техническую поддержку оборудования в течении года (365 дней) с начала оказания
услуг в режиме 7/24/365, согласно гарантийным обязательствам. Гарантия на услуги 365 календарных дня с начала оказания услуг. 
• Время реакции на звонок от заказчика: 10 минут (обязательно указать 2 или более телефонов дозвона до сервисных инженеров);
время прибытия специалиста сервисной компании на место аварии: г. Павлодар – 2 часа. В случае нарушения обязательств по
настоящему договору, исполнитель возмещает заказчику все причинённые этим убытки. 
 
 
Перечень работ по техническому обслуживанию ТП и кабельной линии 10кВ см. в приложении
  

Приложение
 

Приложение.docx
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